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1S16-1Main CycleAnalog Input - Discharge1Disc Press E/DDischarge Pressure TransMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن فشار دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

2S18Main CycleAnalog Input - Discharge2Disc Press TypeDischarge Pressure Trans TypeCommonنوع سنسور فشار دیسشارژ براي کلیه سیکل ها
0 ; Current sensor ( 4-20mA )

1 ; Voltage Sensor ( 0.5 - 3.5v )
2; Voltage Sensor ( 0.5 - 4.5v )

0

3AI3Main CycleAnalog Input - Discharge3Disc Sensor MinMinimum pressure on discharge sensor (Bar)Common800-0کمترین مقدار فشار قابل اندازه گیري در سنسور فشار دیسشارژ

4AI4Main CycleAnalog Input - Discharge4Disc Sensor MaxMaximum pressure on dischrage sensor (Bar)Common8040-0بیشترین مقدار فشار قابل اندازه گیري در سنسور فشار دیسشارژ

5P31Main CycleAnalog Input - Discharge5Min Press ErrMinimum Rated Discharge Pressure (Bar)Commonکمترین فشار مجاز دیسشارژ براي کلیه سیکل ها براي وقوع خطاAI3 - AI410

6P32Main CycleAnalog Input - Discharge6Max Press ErrMaximum Rated Discharge Pressure (Bar)Commonبیشترین فشار مجاز دیسشارژ براي کلیه سیکل ها براي وقوع خطاP31 to AI435

7CA2-1Main CycleAnalog Input - Discharge7Disc Press OffsDischarge Pressure Offset (Bar)Main Cycle 1 15-آفست فشار دیسشارژ سیکل to 150x10

8S15-1Main CycleAnalog Input - Suction1Suct Press E/DSuction Pressure TransMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن فشار ساکشن سیکلEnable/DisableDisable

9S17Main CycleAnalog Input - Suction2Suct Press TypeSuction Pressure Trans TypeCommonنوع سنسور فشار ساکشن براي کلیه سیکل ها
0 ; Current sensor ( 4-20mA )

1 ; Voltage Sensor ( 0.5 - 3.5v )
2; Voltage Sensor ( 0.5 - 4.5v )

0

10AI1Main CycleAnalog Input - Suction3Suct Sensor MinMinimum pressure on suction sensor (Bar)Common800-0کمترین مقدار فشار قابل اندازه گیري در سنسور فشار ساکشن

11AI2Main CycleAnalog Input - Suction4Disc Sensor MaxMaximum pressure on suction sensor (Bar)Common8020-0بیشترین مقدار فشار قابل اندازه گیري در سنسور فشار ساکشن

12P29Main CycleAnalog Input - Suction5Min Press ErrMinimum Rated Suction Pressure (Bar)Commonکمترین فشار مجاز ساکشن براي کلیه سیکل ها براي وقوع خطاAI1 - AI22

13P30Main CycleAnalog Input - Suction6Max Press ErrMaximum Rated Suction Pressure (Bar)Commonبیشترین فشار مجاز ساکشن براي کلیه سیکل ها براي وقوع خطاP29 to AI228

14CA1-1Main CycleAnalog Input - Suction7Suct Press OffsSuction Pressure Offset (Bar)Main Cycle 1 15-آفست فشار ساکشن سیکل to 150x10

15S9Main CycleAnalog Input - Temp1Inlet NTC E/DInlet Water Temp SensorCommonفعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي آب وروديEnable/DisableEnable

16CA4Main CycleAnalog Input - Temp2Inlet NTC OffsInlet Water Temp Sensor OffsetCommon5-آفست سنسور دماي آب ورودي to 100x10

17S10Main CycleAnalog Input - Temp3Outlet NTC E/DOutlet Water Temp SensorCommonفعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي آب خروجیEnable/DisableEnable

18CA5Main CycleAnalog Input - Temp4Outlet NYC OffsOutlet Water Temp Sensor OffsetCommon5-آفست سنسور دماي آب خروجی to 100x10

19S11Main CycleAnalog Input - Temp5Ambient NTC E/DAmbient Temp SensorCommonفعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي محیطEnable/DisableDisable

20CA3Main CycleAnalog Input - Temp6Ambient NTC OffsAmbient Temp Sensor OffsetCommon5-آفست سنسور دماي هواي محیط to 100x10

21S12-1Main CycleAnalog Input - Temp7Suct NTC E/DSuction Temp SensorMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل ساکشن سیکلEnable/DisableENABLE

22CA6-1Main CycleAnalog Input - Temp8Suct NTC OffsSuction Temp Sensor OffsetMain Cycle 1 5-آفست سنسور دماي ساکشن سیکل to 100x10

23S13-1Main CycleAnalog Input - Temp9Disc NTC E/DDischarge Temp SensorMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

24CA7-1Main CycleAnalog Input - Temp10Disc NTC OffsDischarge Temp Sensor OffsetMain Cycle 1 5-آفست سنسور دماي دیسشارژ سیکل to 100x10

25S14-1Main CycleAnalog Input - Temp11ReservedReserved Temp SensorMain Cycle 1 سیکل Reserved فعال یا غیر فعال بودن سنسور دمايEnable/DisableDisable

26CA8-1Main CycleAnalog Input - Temp12ReservedReserved Temp Sensor OffsetMain Cycle 1 5-آفست سنسور دماي اواپراتور سیکل to 100x10

27S7Main CycleAnalog Output - Comp1Ang Comp E/DAnalog Comp OutputMain Cycle خروجی آنالوگ براي کمپرسورEnable/DisableDisable

28S29_ErMain CycleAnalog Output - Comp2Comp Min StatusComp_AO_Min_Activation_PercentMain Cycle 10060 - 20حداقل درصد فعالیت کمپرسور در خروجی آنالوگ

29AO3Main CycleAnalog Output - Comp3Output  Min VoltMinimumVoltage Comp-InvMain Cycle 0کمترین ولتاژ خروجی آنالوگ کمپرسور to 50x10

30AO4Main CycleAnalog Output - Comp4Output  Max VoltMaximum Voltage Comp-InvCommonبیشترین ولتاژ خروجی آنالوگ کمپرسورAO3  to  1010x10

31S6Main CycleAnalog Output - Fan1Ang Fan E/DAnalog Fan OutputMain Cycle خروجی آنالوگ براي فن کندانسورEnable/DisableDisable

32S8Main CycleAnalog Output - Fan2Ang Fan Sen TypeFan -Inv InputMain Cycle 0نوع سنسور موثر در خروجی فن آنالوگ:   Discharge temp
1:   Discharge Pressure transducer

0

33AO1Main CycleAnalog Output - Fan3Fan Min VoltMinimum Voltage Fan-InvCommon0کمترین ولتاژ خروجی آنالوگ فن to 50x10

34AO2Main CycleAnalog Output - Fan4Fan Max VoltMaximum Voltage Fan-InvMain Cycle بیشترین ولتاژ خروجی آنالوگ فنAO1   to   1010x10

35S27_ErMain CycleAnalog Output - Fan6Ang Fan Max TempFan Full Power Temp MargineMain Cycle ٪100 9085-71حداقل دماي دیسچارج براي حداکثر دورفن در خروجی

36S28_ErMain CycleAnalog Output - Fan5Ang Fan Min TempFan Low Power Temp MargineMain Cycle Minimum 7065 - 40حداکثر دماي دیسچارج براي حداقل دورفن در خروجی

37OP17Main CycleAnalog Output - Fan7Ang Fan Min PresFan Low Power Pressure MargineCommon
کمترین مقدار فشار دیسشارژ براي حداقل خروجی آنالوگ فن کندانسور در 

Minimum 8015 - 0خروجی

38OP18Main CycleAnalog Output - Fan8Ang Fan Max PresFan Full Power Pressure MargineCommon بیشترین مقدار فشار دیسشارژ براي بیشترین مقدار خروجی آنالوگ فن
8030 - 0کندانسور در خروجی %100

39P5Main CycleDigital Input - Flow1Flow Switch E/DFlow Switch Protection StatusCommonFlow فعال یا غیر فعال بودن سویچEnable/DisableEnable

40P8Main CycleDigital Input - Flow2Num Auto Err CtrMaximum Flow Switch Error Auto CorrectionCommonپیش از فقل شدن دستگاه Flow 1تعداد دفعات رفع خطاي سویچ  to 103

MCLU-MB Ver3.01
Configuration Parameters
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41P9Main CycleDigital Input - Flow4Cnt Reset DelayFlow Switch Error count Reset DelayCommonFlow Switch 1مدت زمان صفر شدن تعداد خطاي هاي رخ داده to 24 Hour3

42P6Main CycleDigital Input - Flow5Err Det DebounceFlow Switch Error DebounceCommonFlow 2مدت زمان دیبانس براي سویچ  to 10 Sec5

43P14-1Main CycleDigital Input - HP1HP Switch E/DHP switch Protection statusMain Cycle 1 سیکل HP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableEnable

44P16Main CycleDigital Input - HP2Num Auto Err CtrMaximum HP error auto correctionCommonپیش از قفل شدن دستگاه HP 1تعداد دفعات رفع خطاهاي  to 103

45P17Main CycleDigital Input - HP3Cnt Reset DelayHP Error count Reset delayCommonHP 1مدت زمان صفر شدن تعداد خطاهاي رفع شده to 5 Hour3

46P15Main CycleDigital Input - HP4Err Det DebounceHP Switch Error Debounce CommonHP 2مدت زمان دیبانس براي سویچ  to 10 Sec5

47P10-1Main CycleDigital Input - LP1LP Switch E/DLP switch Protection statusMain Cycle 1 سیکل LP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableEnable

48P12Main CycleDigital Input - LP2Num Auto Err CtrMaximum LP error auto correctionCommonپیش از قفل شدن دستگاه LP 1تعداد دفعات رفع خطاهاي  to 103

49P13Main CycleDigital Input - LP3Cnt Reset DelayLP Error count Reset delayCommonLP 1مدت زمان صفر شدن تعداد خطاهاي رفع شده to 5 Hour3

50P11Main CycleDigital Input - LP4Err Det DebounceLP switch Error DebounceCommonLP 2مدت زمان دیبانس براي سویچ  to  10 Sec5

51P22-1Main CycleDigital Input - OC1OC-Comp1 Prt E/DCurrent Trnas Comp-1 ProtectionMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 1 سیکلEnable/DisableDisable

52P23-1Main CycleDigital Input - OC2OC-Comp2 Prt E/DCurrent Trnas Comp-2 ProtectionMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 2 سیکلEnable/DisableDisable

53P25Main CycleDigital Input - OC3Num Auto Err CtrMaximum Current Error auto correctionCommon1تعداد دفعات رفع خطاي اضافه جریان پیش از قفل شدن دستگاه  to 103

54P24Main CycleDigital Input - OC4Err Itr TimeCurrect Control Error Iteration TimeCommon2مدت زمان وجود خطاي جریان براي نمایش خطا to 10 Sec5

55P26Main CycleDigital Input - OC5Cnt Reset DelayCurrent Error count Reset delayCommon1مدت زمان صفر شدن تعداد خطاهاي رفع شده اضافه جریان  to  5 Hour3

56P18-1Main CycleDigital Input - OL1OvLoad Comp1 E/DComp-1 Overload Protection statusMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableEnable

57P18-2Main CycleDigital Input - OL2OvLoad Comp2 E/DComp-2 Overload Protection statusMain Cycle 2 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableDisable

58P20Main CycleDigital Input - OL3Num Auto Err CtrMaximum Comp Overload Error Auto CorrectionCommonپیش از قفل شدن دستگاه overload 1تعداد دفعات رفع خطاي  to 103

59P21Main CycleDigital Input - OL4Cnt Reset DelayComp Overload Error count Reset delayCommonComp Overload 1مدت زمان صفر شدن تعداد خطاهاي رفع شده  to 5 Hour3

60P19Main CycleDigital Input - OL5Err Det DebounceComp Overload Error DebounceCommonکمپرسور overload 2مدت زمان دیبانس براي سویچ  to 10 Sec5

61S5-1Main CycleEEV Controller1EVC Ctrl E/DEVC Controller StatusMain Cycle 1 فعال یا غیر فعال بودن کنترلر اکسپنشن ولو الکترونیکی سیکلEnable/DisableDisable

62EV4Main CycleEEV Controller2Sys Gas TypeSystem Gas typeCommonگاز مورد استفاده به عنوان مبرد
0: R410

1: R134A
2: R22

3: R407C

0

63EV1Main CycleEEV Controller3EEV Num Of StepsEEV Driver StepsCommon0تعداد استپ هاي اکسپنشن ولو الکترونیکی براي کلیه سیکل ها  to  1500500

64EV5Main CycleEEV Controller4Startup PositionEEV Driver Startup positionCommoncold start 0مقدار باز بودن اکسپنشن در زمان% to 100%50%

65EV2Main CycleEEV Controller5EEV Min CloseEEV Driver Minimum PositionCommon0کمترین استپ هاي موثر براي اکسپنشن الکترونیکی%  to  20%5%

66EV3Main CycleEEV Controller6EEV Max OpenEEV Driver Maximum PositionCommon80بیشترین استپ موثر براي اکسپنشت الکترونیکی%  to  100%100%

67EV6Main CycleEEV Controller7Startup DelayEEV Driver Preposition delayCommon10مدت زمان استارت آپ قبل از تشخیص وضعیت جدید to 300 Sec20

68EV0Main CycleEEV Controller8EVC Control ModeEVC Controling ModeMain Cycle 0عملکرد شیر کنترلر شیر انبساط: Automatic
1: Manual

0

69P1Main CyclePhase Control1Phase Ctrl E/DPhase Ctrl Protection StatusCommonفعال یا غیر فعال بودن کنترلر فازEnable/DisableEnable

70P3Main CyclePhase Control2Num Auto Err CtrMaximum Phase Ctrl Error auto correctionCommon1تعداد دفعات رفع خطاي ولتاژ پیش از فقل شدن دستگاه  to  103

71P2Main CyclePhase Control3Err Itr TimePhase Control Error Iteration TimeCommon1مدت زمان وجود خطاي ولتاژ براي نمایش خطا  to 5 Sec5

72P4Main CyclePhase Control4Cnt Reset DelayPhase Ctrl Error count Reset DelayCommon1مدت زمان صفر شدن تعداد خطاهاي رفع شده کنترل فاز to 24 Hour24

73EV7Main CycleSuperheat Control1Superheat SetSuperheat Set pointCommonدماي ست پوینت براي سوپر هیتEV11  -  208x10

74EV11Main CycleSuperheat Control2Low SH Th.Low Superheat ThresholdCommon51+ -- 5-کمترین مقدار مجاز سوپرهیت'Cx10

75EV12Main CycleSuperheat Control3Low SH Itr DelayLow superheat Iteration delayCommon30010-0مدت زمان کمترین مقدار مجاز سوپرهیتs

76EV13Main CycleSuperheat Control4Low Evap Th.Low Evaporation theresholdCommon105-0کمترین مقدار مجاز فشار تبخیر مبرد

77EV14Main CycleSuperheat Control5Low Evp Itr DelayLow evaporation Iteration delayCommon30010-0مدت زمان کمترین مقدار مجاز دماي تبخیر مبردs

78EV15Main CycleSuperheat Control6High Evp Th. High Evaporation thereshold Common9925-20بیشترین مقدار مجاز فشار تبخیر مبردbar

79EV16Main CycleSuperheat Control7High Evap Itr DelayHigh evaporation Iteration delayCommon30010-0مدت زمان بیشترین مقدار مجاز دماي تبخیر مبردs

80EV17Main CycleSuperheat Control8Frost ProtFrost Protection ThresholdCommon1-5+ -- 5-کمترین دماي مجاز براي جلوگیري از یخ زدگی اواپراتور'C

81EV18Main CycleSuperheat Control9Frost Itr DelayFrost Protection Iteration DelayCommon3005-0مدت زمان کمترین دماي مجاز اواپراتور براي جلوگیري از یخ زدگیs

82EV8Main CycleSuperheat Control10EVC P-ParameterEEV Driver P-ParameterCommonکنترلر اکسپنشن ولو الکترونیکی PID براي کنترلر P 100.3-0مقدار متغییرx10
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83EV9Main CycleSuperheat Control11EVC I-ParameterEEV Driver I-ParameterCommonکنترلر اکسپنشن ولو الکترونیکی PID براي کنترلر I 1001-1مقدار متغییرx10

84EV10Main CycleSuperheat Control12EVC D-ParameterEEV Driver D-ParameterCommonکنترلر اکسپنشن ولو الکترونیکی PID براي کنترلر D 52-0مقدار متغییرx10

85S16-2Cycle - 2Analog Input - Discharge1Disc Press E/DDischarge Pressure TransCycle-22 فعال یا غیر فعال بودن فشار دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

86CA2-2Cycle - 2Analog Input - Discharge2Disc Press OffsDischarge Pressure Offset (Bar)Cycle-22 15-آفست فشار دیسشارژ سیکل to 150x10

87S15-2Cycle - 2Analog Input - Suction1Suct Press E/DSuction Pressure TransCycle-22 فعال یا غیر فعال بودن فشار ساکشن سیکلEnable/DisableDisable

88CA1-2Cycle - 2Analog Input - Suction2Suct Press OffsSuction Pressure Offset (Bar)Cycle-22 15-آفست فشار ساکشن سیکل to 150x10

89S12-2Cycle - 2Analog Input - Temp1Suct NTC E/DSuction Temp SensorCycle-22 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل ساکشن سیکلEnable/DisableDisable

90S13-2Cycle - 2Analog Input - Temp3Disc NTC E/DDischarge Temp SensorCycle-22 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

91S14-2Cycle - 2Analog Input - Temp5ReservedReserved Temp SensorCycle-22 سیکل Reserved فعال یا غیر فعال بودن سنسور دمايEnable/DisableDisable

92CA6-2Cycle - 2Analog Input - Temp2Suct NTC OffsSuction Temp Sensor OffsetCycle-22 5-آفست سنسور دماي ساکشن سیکل to 100x10

93CA7-2Cycle - 2Analog Input - Temp4Disc NTC OffsDischarge Temp Sensor OffsetCycle-22 5-آفست سنسور دماي دیسشارژ سیکل to 100x10

94CA8-2Cycle - 2Analog Input - Temp6ReservedEvaperator Temp Sensor OffsetCycle-22 سیکل Reserved 5-آفست سنسور دماي to 100x10

95P14-2Cycle - 2Digital Input - HP1HP Switch E/DHP switch Protection statusCycle-22 سیکل HP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableDisable

96P10-2Cycle - 2Digital Input - LP1LP Switch E/DLP switch Protection statusCycle-22 سیکل LP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableDisable

97P22-2Cycle - 2Digital Input - OC1OC-Comp1 Prt E/DCurrent Trnas Comp-1 ProtectionCycle-22 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 1 سیکلEnable/DisableDisable

98P23-2Cycle - 2Digital Input - OC2OC-Comp2 Prt E/DCurrent Trnas Comp-2 ProtectionCycle-22 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 2 سیکلEnable/DisableDisable

99P18-3Cycle - 2Digital Input - OL1OvLoad Comp3 E/DComp-3 Overload Protection statusCycle-23 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableDisable

100P18-4Cycle - 2Digital Input - OL2OvLoad Comp4 E/DComp-4 Overload Protection statusCycle-24 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableDisable

101S5-2Cycle - 2EEV Controller1EVC Ctrl E/DEVC Controller StatusCycle-22 فعال یا غیر فعال بودن کنترلر اکسپنشن ولو الکترونیکی سیکلEnable/DisableDisable

102S16-3Cycle - 3Analog Input - Discharge1Disc Press E/DDischarge Pressure TransCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن فشار دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

103CA2-3Cycle - 3Analog Input - Discharge2Disc Press OffsDischarge Pressure Ofsset (Bar)Cycle-33 15-آفست فشار دیسشارژ سیکل to 150x10

104S15-3Cycle - 3Analog Input - Suction1Suct Press E/DSuction Pressure TransCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن فشار ساکشن سیکلEnable/DisableDisable

105CA1-3Cycle - 3Analog Input - Suction2Suct Press OffsSuction Pressure Offset (Bar)Cycle-33 15-آفست فشار ساکشن سیکل to 150x10

106S12-3Cycle - 3Analog Input - Temp1Suct NTC E/DSuction Temp SensorCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل ساکشن سیکلEnable/DisableDisable

107S13-3Cycle - 3Analog Input - Temp3Disc NTC E/DDischarge Temp SensorCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

108S14-3Cycle - 3Analog Input - Temp5ReservedReserved Temp SensorCycle-33 سیکل Reserved فعال یا غیر فعال بودن سنسور دمايEnable/DisableDisable

109CA6-3Cycle - 3Analog Input - Temp2Suct NTC OffsSuction Temp Sensor OffsetCycle-33 5-آفست سنسور دماي ساکشن سیکل to 100x10

110CA7-3Cycle - 3Analog Input - Temp4Disc NTC OffsDischarge Temp Sensor OffsetCycle-33 5-آفست سنسور دماي دیسشارژ سیکل to 100x10

111CA8-3Cycle - 3Analog Input - Temp6ReservedEvaperator Temp Sensor OffsetCycle-33 5-آفست سنسور دماي اواپراتور سیکل to 100x10

112P14-3Cycle - 3Digital Input - HP1HP Switch E/DHP switch Protection statusCycle-33 سیکل HP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableDisable

113P10-3Cycle - 3Digital Input - LP1LP Switch E/DLP switch Protection statusCycle-33 سیکل LP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableDisable

114P22-3Cycle - 3Digital Input - OC1OC-Comp1 Prt E/DCurrent Trnas Comp-1 ProtectionCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 1 سیکلEnable/DisableDisable

115P23-3Cycle - 3Digital Input - OC2OC-Comp2 Prt E/DCurrent Trnas Comp-2 ProtectionCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 2 سیکلEnable/DisableDisable

116P18-5Cycle - 3Digital Input - OL1OvLoad Comp5 E/DComp-5 Overload Protection statusCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableDisable

117P18-6Cycle - 3Digital Input - OL2OvLoad Comp6 E/DComp-6 Overload Protection statusCycle-34 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableDisable

118S5-3Cycle - 3EEV Controller1EVC Ctrl E/DEVC Controller StatusCycle-33 فعال یا غیر فعال بودن کنترلر اکسپنشن ولو الکترونیکی سیکلEnable/DisableDisable

119S16-4Cycle - 4Analog Input - Discharge1Disc Press E/DDischarge Pressure TransCycle-44 فعال یا غیر فعال بودن فشار دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

120CA2-4Cycle - 4Analog Input - Discharge2Disc Press OffsDischarge Pressure Ofsset (Bar)Cycle-44 15-آفست فشار دیسشارژ سیکل to 150x10

121S15-4Cycle - 4Analog Input - Suction1Suct Press E/DSuction Pressure TransCycle-44 فعال یا غیر فعال بودن فشار ساکشن سیکلEnable/DisableDisable

122CA1-4Cycle - 4Analog Input - Suction2Suct Press OffsSuction Pressure Offset (Bar)Cycle-44 15-آفست فشار ساکشن سیکل to 150x10

123S12-4Cycle - 4Analog Input - Temp1Suct NTC E/DSuction Temp SensorCycle-42 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل ساکشن سیکلEnable/DisableDisable

124S13-4Cycle - 4Analog Input - Temp3Disc NTC E/DDischarge Temp SensorCycle-41 فعال یا غیر فعال بودن سنسور دماي کویل دیسشارژ سیکلEnable/DisableDisable

125S14-4Cycle - 4Analog Input - Temp5ReservedReserved Temp SensorCycle-44 سیکل Reserved فعال یا غیر فعال بودن سنسور دمايEnable/DisableDisable

126CA6-4Cycle - 4Analog Input - Temp2Suct NTC OffsSuction Temp Sensor OffsetCycle-44 5-آفست سنسور دماي ساکشن سیکل to 100x10
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127CA7-4Cycle - 4Analog Input - Temp4Disc NTC OffsDischarge Temp Sensor OffsetCycle-44 5-آفست سنسور دماي دیسشارژ سیکل to 100x10

128CA8-4Cycle - 4Analog Input - Temp6ReservedEvaperator Temp Sensor OffsetCycle-44 5-آفست سنسور دماي اواپراتور سیکل to 100x10

129P14-4Cycle - 4Digital Input - HP1HP Switch E/DHP switch Protection statusCycle-44 سیکل HP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableDisable

130P10-4Cycle - 4Digital Input - LP1LP Switch E/DLP switch Protection statusCycle-44 سیکل LP فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچEnable/DisableDisable

131P22-4Cycle - 4Digital Input - OC1OC-Comp1 Prt E/DCurrent Trnas Comp-1 ProtectionCycle-44 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 1 سیکلEnable/DisableDisable

132P23-4Cycle - 4Digital Input - OC2OC-Comp2 Prt E/DCurrent Trnas Comp-2 ProtectionCycle-44 فعال یا غیر فعال بودن کنترل خطاي جریان کمپرسور 2 سیکلEnable/DisableDisable

133P18-7Cycle - 4Digital Input - OL1OvLoad Comp7 E/DComp-7 Overload Protection statusCycle-47 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableDisable

134P18-8Cycle - 4Digital Input - OL2OvLoad Comp8 E/DComp-8 Overload Protection statusCycle-48 فعال یا غیر فعال بودن خطاي سویچ دماي بالاي کمپرسورEnable/DisableDisable

135S5-4Cycle - 4EEV Controller1EVC Ctrl E/DEVC Controller StatusCycle-44 فعال یا غیر فعال بودن کنترلر اکسپنشن ولو الکترونیکی سیکلEnable/DisableDisable

136S1OperationFunction1Num of CyclesNum of CyclesCommon41-1تعداد سیکل هاي تبرید و یا مجموع مادربرد و اکستنشن ها

137S2OperationFunction2Total Num CompsNum of CompCommon81-1تعداد کمپرسورهاي فعال

138OP8OperationFunction3Control MethodCompressors Control MethodCommonنحوه مدیریت روشن شدن کمپرسورها و سیکل ها

1 ; (Cycles First) First Comp for each cycle 
then second Comp for each one

2 ; (Comp First) First Comp then Second 
Comp for each cycle then next cycle

3 ; (Full Cycle First) Both Comp for each 
cycle then next cycle

1

139OP5OperationFunction4Primary Comp SelPrimary Compressor SelectionCommon1کمپرسور اصلی در هر سیکل براي روشن شدن در ابتدا ; Even Compressor
2 ; Odd Compressor

1

140S3OperationFunction5Total Num FansNum of FansCommon81-1تعداد فن هاي کندانسور فعال

141S19OperationFunction6ReservedReserved Output Relay StatusCommonReserved فعال یا غیر فعال بودن خروجی رلهEnable/DisableDisable

142OP2OperationTempreture1Min Set TempMinimum Set TempCommon25-کمترین دماي تنظیمی براي ست پوینت to 206

143OP3OperationTempreture2Max Set TempMaximum Set TempCommon5بیشترین دماي تنظیمی براي ست پوینت to 3514

144OP4OperationTempreture3Delta Set TempThermostat Delta TempCommon1هیستریزیس دماي ترموستات to 52

145OP9OperationTempreture4Outlet Anti FreezOutlet Anti Freeze TempCommon40-حد دماي آنتی فریز براي جلوگیري از یخ زدگی to (OP2 - 5)4

146P36OperationTempreture5Outlet Max TempMaximum Rated Outlet Water Temp after workingCommon4535 ~ 20حداکثر دماي مجاز خروجی آب پس از مدتی کارکرد کمپرسور

147S20-ErOperationTempreture6Ambie Start TempMinimum Outdoor Ambient Temp To StartCommon15دماي محیط براي روشن شدن دستگاه to 5022

148S21-ErOperationTempreture7Water Forb Temp1Forbiden Water Temp to Start Comp 1Common1 20حداکثر دماي آب خروجی اواپراتور براي روشن شدن کمپرسور to 7055

149S26_ErOperationTempreture8Water Forb Temp2Forbiden Water Temp to Start Comp 2Common2 20حداکثر دماي آب خروجی اواپراتور براي روشن شدن کمپرسور to 7040

150OP13OperationTimming1Comp Short CycleCompressor short circuit delayCommon30مدت زمان خاموش ماندن کمپرسور پیش از روشن شدن مجدد to 300 sec180

151OP12OperationTimming2Comp Min WorkMinimum Compressor Working TimeCommon30حداقل مدت زمان کاکرد کمپرسور پس از روشن شدن to 120 sec90

152OP15OperationTimming3Pump Preset TimePump Turn On before Compressor timeCommon10مدت زمان روشن شدن پمپ قبل از روشن شدن کمپرسور  to  120  sec30

153OP14OperationTimming4Fan Preset TimeFan Turn on before Compressor timeCommon10مدت زمان روشن شدن فن قبل از روشن شدن کمپرسور  to  120  sec30

154OP16OperationTimming5Selo Preset TimeSelonoid valve turn on befor Compressor timeCommon10مدت زمان روشن شدن سلونویید ولو قبل از روشن شدن کمپرسور  to  120 sec10

155P33OperationTimming6Flow Check DelayWaterpump Minimum  Working Time to Check FlowCommon12030 ~ 10حداقل زمان کارکرد واترپمپ براي چک کردن جریان آب

156P34OperationTimming7LP Check DelayLP Compressor Minimum Working TimeCommonLP 12040 ~ 10حداقل زمان کارکرد کمپرسور براي چک کردن

157P35OperationTimming8Outlet Check DelMinimum Compressor Working Time to a Rated Outlet TempCommon18001200 ~ 300حداقل زمان کارکرد کمپرسور براي دماي مجاز خروجی آب

158OP7OperationTimming9Comps 1-2 DelayCompressor 2 Turning On Delay Time after Compressor 1Common30مدت زمان تاخیر در روشن شدن کمپرسورها پس از یکدیگر to 1800 Seconds600

159S25_ErOperationTimming10Cycle 1-2 DelayCycle2 Turning On Delay Time after Cycle1Common2 30حداقل زمان کارکرد سیکل 1 براي شروع سیکل to 1800 Seconds600

160OP6OperationTimming11Comp BalanceCompressor Balance Working TimeCommon100حداقل مدت زمان جا به جایی کمپرسور اصلی با فرعی پس از کارکرد to 1500 Hours300

161EL1MonitoringError Log1Error #1 CodeError Code Log #1Common1 کد خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

162EL1-TMonitoringError Log2Error #1 TimeError #1 occure timeCommon1 زمان خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

163EL2MonitoringError Log3Error #2 CodeError Code Log #2Common2 کد خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

164EL2-TMonitoringError Log4Error #2 TimeError #2 occure timeCommon2 زمان خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

165EL3MonitoringError Log5Error #3 CodeError Code Log #3Common3 کد خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

166EL3-TMonitoringError Log6Error #3 TimeError #3 occure timeCommon3 زمان خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO
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167EL4MonitoringError Log7Error #4 CodeError Code Log #4Common4 کد خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

168EL4-TMonitoringError Log8Error #4 TimeError #4 occure timeCommon4 کد خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

169EL5MonitoringError Log9Error #5 CodeError Code Log #5Common5 کد خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

170EL5-TMonitoringError Log10Error #5 TimeError #5 occure timeCommon5 زمان خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

171EL6MonitoringError Log11Error #6 CodeError Code Log #6Common6 کد خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

172EL6-TMonitoringError Log12Error #6 TimeError #6 occure timeCommon6 زمان خطاي رخ داده شمارهRead OnlyRO

173M14-1MonitoringPressure1SucƟon-1 PresSuction Pressure - Cycle -1Main Cycle 1 مقدار فشار ترنسمیتر فشار ساکشن سیکلRead OnlyRO

174M15-1MonitoringPressure2Discharge-1 PresDischarge Pressure - Cycle 1Main Cycle 1 مقدار فشار ترنسمیتر فشاز دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

175M14-2MonitoringPressure3SucƟon-2 PresSuction Pressure - Cycle -2Cycle-22 مقدار فشار ترنسمیتر فشار ساکشن سیکلRead OnlyRO

176M15-2MonitoringPressure4Discharge-2 PresDischarge Pressure - Cycle -2Cycle-22 مقدار فشار ترنسمیتر فشاز دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

177M14-3MonitoringPressure5SucƟon-3 PresSuction Pressure - Cycle -3Cycle-33 مقدار فشار ترنسمیتر فشار ساکشن سیکلRead OnlyRO

178M15-3MonitoringPressure6Discharge-3 PresDischarge Pressure - Cycle -3Cycle-33 مقدار فشار ترنسمیتر فشاز دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

179M14-4MonitoringPressure7SucƟon-4 PresSuction Pressure - Cycle -4Cycle-44 مقدار فشار ترنسمیتر فشار ساکشن سیکلRead OnlyRO

180M15-4MonitoringPressure8Discharge-4 PresDischarge Pressure - Cycle -4Cycle-44 مقدار فشار ترنسمیتر فشاز دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

181M1MonitoringStatus1Comps StatusCompressors Operating Status (Each Bit presents a comp)Common(هر بیت معادل یک کمپرسور) وضعیت خروجی  کمپرسورهاRead OnlyRO

182M2MonitoringStatus2Fans StatusFan Operating Status (Each Bit present a FanCommon(هر بیت معادل یک فن) وضعیت خروجی فن هاي کندانسورRead OnlyRO

183M3MonitoringStatus3Selonoids StatusSelonoid Valve Operating Status (Each Bit present a ValveCommon(هر بیت معادل یک ولو) وضعیت خروجی شیر برقی سلونییدRead OnlyRO

184M4MonitoringStatus4Pump StatusPump Relay Operating StatusCommonوضعیت خروجی پمپRead OnlyRO

185M6MonitoringStatus5Ang Fan StatusFan Analog Current StatusMain Cycle درصد فعال بودن خروجی آنالوگ فنRead OnlyRO

186M7MonitoringStatus6Ang Comp StatusCompressor Analog Current StatusMain Cycle درصد فعال بودن خروجی آنالوگ کمپرسورRead OnlyRO

187M5-1MonitoringStatus7EEV-1 StatusEEV Current Operaring Status - Cycle -1Main Cycle 1 درصد باز بودن شیر انبساط الکترونیک سیکلRead OnlyRO

188M5-2MonitoringStatus8EEV-2 StatusEEV Current Operaring Status - Cycle -2Cycle-22 درصد باز بودن شیر انبساط الکترونیک سیکلRead OnlyRO

189M5-3MonitoringStatus9EEV-3 StatusEEV Current Operaring Status - Cycle -3Cycle-33 درصد باز بودن شیر انبساط الکترونیک سیکلRead OnlyRO

190M5-4MonitoringStatus10EEV-4 StatusEEV Current Operaring Status - Cycle -4Cycle-43 درصد باز بودن شیر انبساط الکترونیک سیکلRead OnlyRO

191M8MonitoringTempreture1Inlet TempInlet Water Current TempCommonدماي آب ورودي سیستمRead OnlyRO

192M9MonitoringTempreture2Outlet TempOutlet Water Current TempCommonدماي آب خروجی سیستمRead OnlyRO

193M10MonitoringTempreture3Ambient TempAmbient Air Current TempCommonدماي هواي محیط بیرونRead OnlyRO

194M11-1MonitoringTempreture4SucƟon-1 TempSuction Coil Current TempMain Cycle 1 دماي کویل ساکشن سیکلRead OnlyRO

195M12-1MonitoringTempreture5Discharge-1 TempDischarge Coil Current TempMain Cycle 1 دماي کویل دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

196M11-2MonitoringTempreture6SucƟon-2 TempSuction Coil Current TempCycle-22 دماي کویل ساکشن سیکلRead OnlyRO

197M12-2MonitoringTempreture7Discharge-2 TempDischarge Coil Current TempCycle-22 دماي کویل دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

198M11-3MonitoringTempreture8SucƟon-3 TempSuction Coil Current TempCycle-33 دماي کویل ساکشن سیکلRead OnlyRO

199M12-3MonitoringTempreture9Discharge-3 TempDischarge Coil Current TempCycle-33 دماي کویل دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

200M11-4MonitoringTempreture10SucƟon-4 TempSuction Coil Current TempCycle-44 دماي کویل ساکشن سیکلRead OnlyRO

201M12-4MonitoringTempreture11Discharge-4 TempDischarge Coil Current TempCycle-44 دماي کویل دیسشارژ سیکلRead OnlyRO

202M13-1MonitoringTempreture12ReservedReserved Sensor  Current Temp - Cycle -1Main Cycle 1 سیکل Reserved دماي سنسورRead OnlyRO

203M13-2MonitoringTempreture13ReservedReserved Sensor  Current Temp - Cycle -2Cycle-22 سیکل Reserved دماي سنسورRead OnlyRO

204M13-3MonitoringTempreture14ReservedReserved Sensor  Current Temp - Cycle -3Cycle-33 سیکل Reserved دماي سنسورRead OnlyRO

205M13-4MonitoringTempreture15ReservedReserved Sensor  Current Temp - Cycle -4Cycle-44 سیکل Reserved دماي سنسورRead OnlyRO

206M17-1MonitoringTempreture16SupHeat-1 TempCycle 1 Superheat TempMain Cycle 1 دماي سوپرهیت در سیکلRead OnlyRO

207M17-2MonitoringTempreture17SupHeat-2 TempCycle 2 Superheat TempCycle-22 دماي سوپرهیت در سیکلRead OnlyRO

208M17-3MonitoringTempreture18SupHeat-3 TempCycle 3 Superheat TempCycle-33 دماي سوپرهیت در سیکلRead OnlyRO

209M17-4MonitoringTempreture19SupHeat-4 TempCycle 4 Superheat TempCycle-44 دماي سوپرهیت در سیکلRead OnlyRO

210M16-1MonitoringTimming1Comp1-Working Compressor 1 Working TimeMain Cycle 1 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO
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211M16-2MonitoringTimming2Comp2-Working Compressor 2 Working TimeMain Cycle 2 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO

212M16-3MonitoringTimming3Comp3-Working Compressor 3 Working TimeCycle-23 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO

213M16-4MonitoringTimming4Comp4-Working Compressor 4 Working TimeCycle-24 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO

214M16-5MonitoringTimming5Comp5-Working Compressor 5 Working TimeCycle-35 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO

215M16-6MonitoringTimming6Comp6-Working Compressor 6 Working TimeCycle-36 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO

216M16-7MonitoringTimming7Comp7-Working Compressor 7 Working TimeCycle-47 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO

217M16-8MonitoringTimming8Comp8-Working Compressor 8 Working TimeCycle-48 کل مدت زمان کارکرد کمپرسورRead OnlyRO


